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okres ważności świadectwa
od 05.2021do 05.2024

, Kierownik Za\<ładu
ZakJad B adań U r ządzeń Ene r geĘ cznych

ill n'rTuT ENERGETY,ł,{.
lnstytut Badawczy

T,aktad Badań
Uryąd zeń Ene rgetycznych Ct}ii]

93-231 Łódź, ul. Dostówcza i
tel. 42 640-08-21

Łódź; dnia 12.05.202I r.

SWIADE, CTWO
Nr OS/1 64|CUE, l21

potwierdzajłc , że z

kocioł wodny typu KWPR LIDER 5
o nominalnej mocy cieplnej 25 kW,

zautomaĘcalppodawaniem paliwa stałego, opalany węglem kamiennym sortymentu groszek

produkowany przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcja i Sprzedaż Kotlów C.O.

'rSTALKOT' 
Waldemar Walendowski

Broniszewice 15o 63-304 Czermin

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Świadecnvo wydano w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wykonanychprz-ez:
, Laboratorium Badń Kotłów iUtządzehGrzewczychw Łodzi, ul. Dostawcza l

- podane w sprawozdanfuzbńńm 132/I9-LG.

Świadectwo jest ważne pod warunki em, że producent nie wprowadza żadnych zmian techniczrych
w produkowanrym wządzeniu w stosunku do wządz.eń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego
uzgodirienia z Laboratorium, które wydało świadectwo.

kierownik Laboratorium
Laboratorium Badań Kotłów i Urządzęn

Grzewcryrhl
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SWIADECTWO
Nr OS/1 64|CUE l2l

kocioł wodny typu KWPR LIDER 5
o nominalnej moey cieplnej 25 kW,

zautomaĘcalympodawaniem paliwa stałego, opalany węglem kamiennym sortymentu groszek,
badany zgodnie zv{Waganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
Uzyskana wartość Wymagania

normyKWPR LIDER 5

Paliwo węgiel kamienny ortymentu groszek

Moc cieplna kW 24,1 6o9** (100+8)7o QN 
***

Sprawność ą % 88o6 88o5*, > 88o4",

x
6n

.!Ę
a.---!a

F-]

Co

mg/m3

l07 490** < 500

NO* 379 340** bez wymagań

oGC 4 l2** <20

Pył 28 29** ( {(;xxx

') w przeliczęniu na lao/o udzińu tlenu w spalinach suchych
**) dotyczy obcięeniaobnizonego < 3jo/onominalnej mocy cieplnej
*"") dotyczy ty|ko mocy nominalnej

Łódź, dnia |2.05.202I r.
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